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Strecha
ﬁm O m Z U> mw U E>O 7 O I ﬁu E>O 1.Hladka plechova krytina z pozinkovaného plechu hr.0,7mm
2.Separaéna a mikroventilaéna félia
P 3.Pbvodny dreveny zaklop
80/ Strhnut’ pévodnu falcovanu strechu z pozinkovaného plechu
,/m@ Odstranit povodny okapovy systém , vratané streSnych Zlabov a zvodovych potrubi;
Investor Obec Sneznica
LEGENDA NOVEHO STAVU Projektant |Ing. Marcel Zsoka, PhD.
Vypracoval |Ing. Michal Nociar
[13B  Montaz novej pozinkovanej hladkej plechovej krytiny so stojatou drazkou, hr. 0,7mm na pévodny dreveny zaklop, - } } .
¥ alt. pod plech mikroventilaéna félia; farba tmavoseda Satne zazemie pri futbalovom FORMAT 2xA4
i) MontaZ nového okapového systému, vratané strednych Zlabov a zvodovych potrubi z pozinkovaného plechu, drziaky zvodov ihrisku v Sneznici DATUM 1072017
\F suz pozinku, farba siva - pozink STUPEN PODS
PROFESIA :  Architektonicko-stavebné rieSenie, MIERKA CISLO VYKR.

rekonStrukcia objektu

Vykres strechy - novy stav a stary stav
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